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EIGNUNGSNACHWEIS Nr: 23V40249/b/EgN  Datum: 13.12.2023 
  
 
Hersteller / Auftraggeber: MAV Kelheim GmbH 
 Süd-Chemie-Straße 3 
 93309 Kelheim 
 
Inhalt des Auftrages: Eignungsnachweis gemäß Verordnung zur Einführung einer 

Ersatzbaustoffverordnung, (EBV) zur Neufassung der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der 
Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung, vom 09. Juli 
2021, Artikel 1 - Verordnung über Anforderungen an den Einbau von 
mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke 
(Ersatzbaustoffverordnung - EBV, Abschnitt 3, § 5) 

 Bestehend aus: 
Teil 1: Erstprüfung Mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB), s. Anlage 1 
Teil 2: Betriebsbeurteilung, s. Anlage 2 
 

Aufbereitungsstandort: Süd-Chemie-Straße 3 
 93309 Kelheim 
 
Probenahme am: Entnahme der Probe für die Erstprüfung am 22.08.2023  

durch Herrn Wöhler vom MPI der LGA Bautechnik GmbH 
 
Mineralischer Ersatzbaustoff: HMVA 0/8 
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse:  
 
Materialklasse: HMVA-2 Einhaltung Fußnote 1 Anl.2 Tab.27 EBV  
.   
Bautechnik: Frostempfindlichkeit nach der ZTV E-StB:  F1  
 Bodenklasse DIN 18196, Gruppensymbol:  GW 
 
Betriebsbeurteilung: Der Betrieb ist hinsichtlich seiner personellen, technischen und 

organisatorischen Ausstattung prinzipiell geeignet Mineralische 
Ersatzbaustoffe herzustellen. 
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1. Teil 1: Erstprüfung Mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) 
 
 
Am 22.08.2023 wurden im Rahmen der Erstprüfung von einem Mitarbeiter des MPI der LGA Bautechnik 
GmbH Proben einer Hausmüllverbrennungsasche entnommen. Die Untersuchung und Bewertung 
erfolgten nach folgenden Regelwerken: 
 

  Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
   Technische Lieferbedingungen für Bodenmaterialien und Baustoffe für den Erdbau  
  im Straßenbau (TL BuB E-StB) 
   Technische Lieferbedingungen für Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau 
  (TL SoB-StB)  
 
 

1.1 Chemische Parameter nach Ersatzbaustoffverordnung 
 
Diese Probe wurde hinsichtlich ihrer 

- Materialwerte für HMVA (EBV, Anlage 1, Tabelle 1) 
- Eluatwerte im ausführlichen Säulenversuch (EBV, Anlage 4, Tabelle 2.1) 

 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung untersucht.  
 

Die chemischen Untersuchungen wurden im Chemischen Labor Dr. Graser (CLG) - Untersuchungsstelle 
durchgeführt und erfolgten gemäß den in der Verordnung vorgeschriebenen Verfahren. Die 
Analyseergebnisse der Erstprüfung nach der Ersatzbaustoffverordung sowie die bautechnischen 
Prüfergebnisse sind in nachfolgendem Prüfbericht in der Anlage 1 zusammengestellt.  

Es ergab sich folgende Materialklasse:  
 

  HMVA-1  
   HMVA-2 Einbau n. Ersatzbaustoffverordnung, Anl.2 Tab.27, Einhaltung Fußnote 1 
 
 

 
1.2 Bautechnische Untersuchungen 
 
Die Bautechnischen Eigenschaften wurden im Mineralstofflabor der LGA Bautechnik GmbH ermittelt. Die 
Prüfergebnisse der bautechnischen Untersuchungen sind in nachfolgendem Prüfbericht in der Anlage 1 
enthalten. Es ergab sich folgende bautechnischen Bodengruppen und Frostempfindlichkeitsklassen:   
 
Bodengruppen nach DIN 18196 (Erd- und Grundbau, Bodenklassifizierung für bautechnische Zwecke): 
 

- Bodengruppe GW (weit gestuftes Kies-Sand Gemisch) 
 
 

Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTV E-StB, Tab.2 und Bild 2 
 

- Frostempfindlichkeitsklasse F1 (nicht frostempfindlich) 
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2. Teil 2: Betriebsbeurteilung 
 
 
Am 16.10.2023 wurde die Betriebsbeurteilung von einem Mitarbeiter des MPI der LGA Bautechnik GmbH 
vorgenommen. Der Hersteller wendet zum Zeitpunkt der Betriebsbeurteilung folgende Betriebsweisen an: 

 
  Betrieb eines stationären Werkes 

  Betrieb eines Lager- bzw. Sammelplatzes  

  Betrieb einer Baustellenaufbereitung an diversen Einsatzorten mit begrenzter Einsatzzeit 
  Es soll ausschließlich Material aus dem örtlichen Abbruchobjekt aufbereitet werden. 
 
 

Für die Herstellung der Mineralischen Ersatzbaustoffe wurden folgende Brechanlagen benutzt:  
 

  Verwendung einer eigener betriebseigenen Brechanlage  
 Bezeichnung des Brechers: s. Seite 2, Niederschrift, Anlage 2 

  Anmietung einer externen Brechanlage incl. Bedienung 
  Bezeichnung Brecher: s. Seite 2, Niederschrift, Anlage 2 
  Betreiber der angemieteten Brechanlage: s. Seite 2, Niederschrift, Anlage 2 

 
 
Die Feststellungen der Betriebsbeurteilung sind in der Niederschrift in der Anlage 2 zusammengestellt. 
 
Nach den getroffenen Feststellungen ist der Betrieb hinsichtlich seiner personellen, technischen und 
organisatorischen Ausstattung prinzipiell geeignet Mineralische Ersatzbaustoffe herzustellen. 
 
 
 
LGA Bautechnik GmbH 
Verkehrswegebau, RAP-Stra-Prüfstelle 
 
      Bearbeiter: 
 
 
 
 
Dipl.-Ing.(FH) Dieter Straußberger     Dipl.-Ing. Stefanie Schwenke 
Stellvertr. Prüfstellenleiter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 

1. Teil 1, Prüfbericht Erstprüfung 
2. Teil 2, Niederschrift Betriebsbeurteilung  
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ERSTPRÜFUNG Nr. 23V40249/b2 Datum: 13.12.2023 
  
 
Auftraggeber: MAV Kelheim GmbH 
 Süd-Chemie-Straße 3 
 93309 Kelheim 
 
Auftrag vom: 22.08.2023 
 
Eingegangen am: 22.08.2023 
 
Inhalt des Auftrages: Prüfung einer Hausmüllverbrennungsasche (HMVA) nach der 

Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur 
Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und 
zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfall-
verordnung, vom 09.Juli 2021 

 
hier: Erstprüfung für HMVA nach Ersatzbaustoffverordnung 
 
sowie bautechnische Untersuchungen gemäß TL BuB E-StB 

 
Entnahmeort: Süd-Chemie-Straße 3 
 93309 Kelheim 
 
Petrographie: Hausmüllverbrennungsasche 
 
Prüfgegenstand: ca. 150 kg Korngemisch 0/8 mm  
 
Produktionsweise: Halde, ca. 500 m³ 
 
Eingeliefert am: 22.08.2023 durch den Probenehmer. 
 
Probenahme am: 22.08.2023 durch Herrn Wöhler vom MPI der LGA Bautechnik GmbH 

nach LAGA PN 98. 
 
Kennzeichnung: HMVA 0/8 
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1  Allgemeines 
 
 
Am 22.08.2023 wurden im Rahmen der Erstprüfung von einem Mitarbeiter des MPI der LGA Bautechnik 
GmbH Proben einer Hausmüllverbrennungsasche (HMVA) entnommen. Die Probenahme erfolgte nach 
LAGA PN 98. Das Probenahmeprotokoll liegt als Anlage bei. 
 
Diese Probe sollte im Zuge der Erstprüfung gemäß Ersatzbaustoffverordnung untersucht werden. Die 
chemischen Untersuchungen wurden im Chemischen Labor Dr. Graser durchgeführt. 
 
 
Gültig für die Überwachung, Prüfung und Beurteilung sind folgende Vorschriften: 
 

- Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der 
Gewerbeabfallverordnung, vom 09.Juli 2021 
 

- Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus, TL BuB E-
StB 
 

- M HMVA – Merkblatt über die Verwendung von Hausmüllverbennungsasche im Straßenbau, 
2014 

 
- LAGA PN 98 – Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen 

Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen 
 

- Handlungshilfe zur Anwendung der LAGA PN 98 
 

- RuA-StB 23 – Richtlinie für die umweltverträgliche Anwendung von mineralischen Ersatz-
baustoffen im Straßenbau 
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2  Untersuchungsergebnisse 
 

2.1  Kornzusammensetzung 
 
nach DIN EN 933-1. 
 

Prüfsieb
Quadratloch-/
Maschenweite
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Bodengruppe nach DIN 18196 / TL BuB E-StB 09 (Tab. 1 und 2): GW 
 
 

Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTV E-StB 17 Tab. 3:   F1 (nicht frostempfindlich) 
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2.2  Wassergehalt 
 
nach DIN EN 1097-5. 
 
Prüfergebnis:  Wassergehalt:  10,5 M.-% 
 
 

2.3  Optimaler Wassergehalt und Proctordichte 
 
nach DIN 18127. 
 
Die Proctordichte wurde am Korn kleiner 31,5 mm ermittelt. 
Bei einem optimalen Wassergehalt von Wpr = 27,5 M.-% ergab sich ein optimales Trockenraumgewicht 
von pr = 1,35 t/m³. 
 
Die Korrekturrechnung für den Einfluss des Überkorns nach DIN EN 13286-2, Anhang C ergab folgende 
Werte: 
   Wpr’ = 27,5 M.-% 
 
   pr’ = 1,35 t/m³ 
 
Proctorkurve siehe Anlage. 
 
 

2.4  Stoffliche Zusammensetzung 
 
Am Korngemisch über 4 mm wurde folgende Stoffliche Zusammensetzung nach TP Gestein-StB, 
Teil 3.1.4 ermittelt: 
 

Stoffgruppe Korngruppe 4/X Sollwert* Bedinung erfüllt 

 [M.-%] [M.-%] - 

Asche / Schlacke 100 - - 

Glas / Keramik 0,0 - - 

Restliche Metallische Bestandteile 0,0 ≤ 5,0 ja 

Sonstiges  0,0 - - 

Unverbranntes 0,0 ≤ 0,5 ja 
 

* gemäß Technischen Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des Straßenbaus TL BuB E-StB 20/23 
 
Die Anforderungen an die stoffliche Zusammensetzung werden erfüllt. 
 
 

2.5  Raumbeständigkeit 
 
Die Prüfung der Raumbeständigkeit erfolgte gemäß TL Gestein-StB, Anhang B in Verbidnung mit der    
TP Gestein-StB Teil 6.7.7 und Teil 6.7.8 und wurde durch die KM GmbH für Straßenbau- und 
Umwelttechnik, Bochum durchgeführt. 
 
Aufgrund der ermittelten Calcit/Anhydrit-Verhältnisse und der maßgebenden Hebung nach 30 Tagen 
handelt es sich bei der untersuchten Probe um eine ausreichend raumbeständige HMVA. 
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Der Prüfbericht E 23/12/1339 vom der KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, Bochum liegt als 
Anlage bei. 
 
 
3  Erstprüfung nach Ersatzbaustoffverordnung 
 
Die Probe wurde gemäß den Vorgaben Ersatzbaustoffverordnung für HMVA im Rahmen der Erstprüfung 
untersucht.  
 
Die chemischen Untersuchungen wurden im Chemischen Labor Dr. Graser durchgeführt und erfolgten 
gemäß den in der Verordnung vorgeschriebenen Verfahren. 
 
Die Eluatherstellung erfolgte mittels ausführlichem Säulenversuch nach DIN EN 19528: 2009-01 – mit 
Korngrößenreduktion. 
 
 
3.1  Materialwerte für HMVA gemäß Anlage 1, Tabelle 1 
 

Analysewerte
Eluat

2,0 WF

pH-Wert - 11,3 7-13 7-13
Elektr. Leitfähigkeit µS/cm 8.380 2.000 12.500
Chlorid mg/l 1.900 160 5.000
Sulfat mg/l 570 820 3.000
Antimon µg/l 9,7 10 60
Chrom, ges. µg/l 120 150 460
Kupfer µg/l 130 110 1.000
Molybdän µg/l 110 55 400
Vanadium µg/l 6,7 55 150

Parameter Dim.
Materialklasse

HMVA-1 HMVA-2

 
 
3.2  Eluatwerte Eignungsnachweis für HMVA gemäß Anlage 4, Tabelle 2.1 
 

0,3 WF 1,0 WF 2,0 WF 4,0 WF
pH-Wert - 11,8 11,8 11,3 11,7
Elektr. Leitfähigkeit µS/cm 11.400 9.620 8.380 5.510
Chlorid mg/l 2.900 2.100 1.900 1.100
Sulfat mg/l 590 560 570 340
DOC mg/l 79 66 69 39
Antimon µg/l 14 15 9,7 14
Arsen µg/l 2,6 2,2 0,9 1,3
Blei µg/l 0,7 0,6 0,6 0,6
Cadmium µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
Chrom, ges. µg/l 290 210 120 110
Kupfer µg/l 350 250 130 120
Molybdän µg/l 260 210 110 100
Nickel µg/l 5,6 4,6 4,0 2,4
Vanadium µg/l 7,1 6,8 6,7 5,5
Zink µg/l 4 4 3 4

EluatParameter Dim.
Analysewerte
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4  Zusammenfassende Beurteilung 
 
Die Untersuchungsergebnisse wurden mit den Materialwerten (Anhang 1, Tabelle 1) gemäß Ersatz-
baustoffverordnung verglichen. 
 
Die untersuchte Hausmüllverbrennungsasche entspricht der Materialklasse HMVA-2. 
 
 
 
Die Einsatzmöglichkeiten einer Hausmüllverbrennungsasche der Klasse 2 in technischen Bauwerken 
sind der Anlage 2, Tabelle 27 der Ersatzbaustoffverordnung bzw. Tabelle 29a,b der RuA-StB 23 – 
Richtlinie für die umweltverträgliche Anwendung von mineralischen Ersatzbaustoffen im Straßenbau zu 
entnehmen. 
 

Ergebnis

2,0 W/F 1 2 *)

Chrom, ges. µg/l 120 ≤ 110 -

Kupfer µg/l 130 ≤ 230 -

Fußnote gem. Anlage 2, Tabelle 27, EBV
Parameter Dim.

 
 
Zu Fußnote 2: Nicht zugelassen auf Kinderspielflächen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, 
es gelten die Begriffsbestimmungen gemäß § 2 Nummer 18,19,20 BbodSchV. 
 
 
Die Anforderungswerte der Fußnote 1 werden eingehalten.  
 
 
Die Betriebsbeurteilung erfolgt in einem gesonderten Bericht. 
 
 
 
LGA Bautechnik GmbH 
Verkehrswegebau, RAP-Stra-Prüfstelle 
 
      Bearbeiter: 
 
 
 
 
Dipl.-Ing.(FH) Dieter Straußberger     Dipl.-Ing. Stefanie Schwenke 
Stellvertr. Prüfstellenleiter  
 
 
 



Anlage

Proctorversuch (DIN EN 13286-2, Anhang A, Tabelle A.3, Zeile 5)

Auftraggeber: MAV Kelheim GmbH Material: RC 0/8 HMVA Erstpr.

Werk: Kelheim Korngr. für Vers: < 31,5 mm

Auftragsnummer: 23V40249/b Wassergehalt: 18,0 %

wpr = 27,5 % rpr = 1,35 t/m³ Überkorn: 0,0 %

wpr' = 27,5 % rpr' = 1,35 t/m³ rs = 2,44 g/cm³

wpr'' = % rpr'' = t/m³ rr = 0,85

wpr rpr wpr' rpr' wpr'' rpr'' Sättigungslinie Unsichtbare

26,46 1,302 26,46 1,302 26,46 1,302 27,94 1,354 1,00 1,410
x 26,46 1,302 26,46 1,302 26,46 1,302 30,60 1,299 1,00 1,230

26,46 1,302 26,46 1,302 26,46 1,302
x 26,75 1,326 26,75 1,326 26,75 1,326
x 28,41 1,318 28,41 1,318 28,41 1,318
x 28,41 1,318 28,41 1,318 28,41 1,318
x 28,41 1,318 28,41 1,318 28,41 1,318
x 28,41 1,318 28,41 1,318 28,41 1,318

erstes Wertepaar:
wpr (ang.) wpr (tat.) rpr wpr' rpr' wpr'' rpr''

7,50 26,46 1,302 26,46 1,302

1,22

1,24

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,36

1,38

1,40

1,42

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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für Straßenbau- und Umwelttechnik
– Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters –

KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik
Weg am Kötterberg 51 • D-44807 Bochum

Dr.-Ing. Klaus Mesters
ddd

Von der IHK im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum
ö. b. u. v. Sachverständiger
für Straßenbaustoffe

KM G
m
b
H

Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle für die Untersuchung von Baustoffen und Baustoffgemischen im Straßenbau für die Fachgebiete

• Böden einschl. Bodenverbesserungen A1, A3, A4
• Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel B3, B4
• Gesteinskörnungen D0, D3, D4

··• Oberflächenbehandlungen, Dünne Asphalt-
··• deckschichten in Kaltbauweise F2, F3, F4
··• Asphalt G3, G4

• Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahn-
 •decken aus Beton, Bodenverfestigungen H1, H3, H4
• Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel und für den
 •Erdbau I1, I2, I3, I4

KM-Ingenieurbüro und Prüfinstitut:
Handwerksweg 8a • D-44805 Bochum
Tel.: (0234) 5 46 41 40 / 96 29 48 70
Fax: (0234) 5 46 41 42
info@kmgmbh.com • www.kmgmbh.com

Anerkannte Prüfstelle für Wasserbausteine
gemäß RAP WaBa

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Rückstellproben maximal 4 Wochen aufbewahrt. Die auszugsweise Verviel-
fältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik.

LGA Bautechnik GmbH
- Frau Stefanie Schwenke -
Tillystraße 2

90431 Nürnberg

Kol. / Vös.
11. Dezember 2023

Ergebnismitteilung E 23/12/1339

Projekt: 23V40249
Auftrags-Nummer: 23V40249/b / BT-2023-633497

Prüfung der Raumbeständigkeit an HMV-Asche gemäß TL Gestein-StB,
Anhang B in Verbindung mit TP Gestein-StB Teil 6.7.7 und Teil 6.7.8

1. Vorgang

Projektbezeichnung: 23V40249

Auftraggeber: LGA Bautechnik GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg

Auftrags-Nummer: 23V40249/b / BT-2023-633497

Probenanlieferung: 16.10.2023

Art der Probe: HMV-Asche

Masse der Probe: ca. 45 kg

Probenbezeichnung: 23V40249/b

Unsere Labornummer: 231628

Untersuchungsauftrag/-umfang: Prüfung der Raumbeständigkeit an HMV-Asche gemäß
TL Gestein-StB, Anhang B in Verbindung mit
TP Gestein-StB Teil 6.7.7 und Teil 6.7.8

Umfang des Prüfberichtes: 3 Textseiten
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2. Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse

2.1 Raumbeständigkeit

Die Prüfung der Raumbeständigkeit erfolgte gemäß Anhang B der TL Gestein-StB in Verbindung

mit der TP Gestein-StB Teil 6.7.7. Nach den TL Gestein-StB kann HMV-Asche für den Einsatz im

Straßen- und Erdbau als ausreichend raumbeständig bezeichnet werden, wenn

· beim Hebungsversuch die maßgebende Hebung nach 30 Tagen < 3 ‰ und bei der
mineralogischen Untersuchung die Calcit-Intensität > 140 counts und die Anhydrit-Intensi-
tät £ 40 counts beträgt.

· beim Überschreiten der maßgebenden Hebung nach 30 Tagen > 3 ‰ und < 5 ‰, zusätzlich
die maßgebende Hebung nach 120 Tagen < 5 ‰ beträgt.

HMV-Aschen, deren maßgebende Hebung nach 30 Tagen > 5 ‰ beträgt, sind als nicht ausreichend

raumbeständig zu bezeichnen.

2.1.1 Hebungsversuch

Die TP Gestein-StB Teil 6.7.7 dient der Bestimmung der Raumbeständigkeit von HMVA, die in

Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau sowie für die Verfüllung von Bauräumen im Hochbau

verwendet wird. Die durch die Reaktion der in der HMVA enthaltenen chemischen Verbindungen

sowie Metallen verursachten Volumenzunahmen werden durch direkte Messung kontinuierlich er-

fasst. Der grafische Verlauf der Hebung in Abhängigkeit von der Versuchsdauer ist für die HMV-

Asche in Abb. 1 dargestellt. Nach 30 Tagen wurde eine maximale Hebung bei der HMV-Asche von

0,3 ‰ ermittelt.

Abbildung 1: Verlauf der Hebung in Abhängigkeit von der Versuchsdauer der untersuchten
HMV-Asche



Seite 3 von 3 zu Ergebnismitteilung E 23/12/1339 vom 11. Dezember 2023

Sofern nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart, werden Rückstellproben maximal 4 Wochen aufbewahrt. Die auszugsweise Verviel-
fältigung des Prüfberichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung der KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik.

für Straßenbau- und Umwelttechnik
– Ingenieurbüro und Prüfinstitut Dr.-Ing. Klaus Mesters –KM G

m
b
H

2.1.2 Röntgendiffraktometer-Verfahren

Die TP Gestein-StB Teil 6.7.8 dient der Bestimmung der Raumbeständigkeit von HMVA, die in

Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau sowie für die Verfüllung von Bauräumen im Hochbau

verwendet wird. Mit Hilfe dieses Prüfverfahrens wird eine kurzfristige Bewertung der Raumbestän-

digkeit von HMVA auf mineralogischer Basis ermöglicht. Die Reaktionsfähigkeit (Reifegrad) der

HMVA wird anhand charakteristischer Mineralphasen bestimmt, die mit Mineralreaktionen verbun-

den sind und zu Volumenänderungen führen. Zur Bewertung der Raumbeständigkeit von HMVA

auf mineralogischer Basis gemäß TP Gestein-StB Teil 6.7.8 wird eine Laboratoriumsprobe bei

40 °C 72 Stunden getrocknet und anschließend der Trockensiebung unterzogen, wobei für die mi-

neralogische Analyse die Kornklasse 0,063/0,09 mm (Analyseprobe) separiert wird. Aufgrund der

ermittelten Calcit (Calcit-counts = 410)/Anhydrit (Anhydrit-counts = 39)-Verhältnisse handelt es sich

bei der hier geprüften HMV-Asche um eine ausreichend raumbeständige HMV-Asche.

3. Zusammenfassende Beurteilung

Aufgrund der ermittelten Calcit/Anhydrit-Verhältnisse und der maßgebenden Hebung nach 30

Tagen handelt es sich bei der uns zugesandten Probe um eine ausreichend raumbeständige

HMV-Asche.

Dipl.-Ing. J. Kollar Dennis Vössing
– Prüfstellenleiter – – stellv. Laborleiter –










